INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy
tel. 22 3451-200
01-330 Warszawa, ul. Mory 8 fax 22 836 63 63
¢-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl Regon: 000020586
www.ien.com.pl NIP: 525-00-08-761
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 L6dz, ul. Dostawceza 1, tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/451/18"

Kociol wodny typu BAT-GAZ PRO 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW

Z recznym zasypem paliwa stalego
opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
produkowany przez:
Zaktad Kotlarsko-Slusarski ,,BAT-GAZ” Piotr Habit
ul. Bohaterow Porytowego Wzgdrza 40C, 23-300 Jandw Lubelski

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okres$lone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr | Symbol | Warto§¢ = Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania | ! 8 2 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
s 3 i s 82 % " . 5 ) 4
pomieszczen i i > 77 dla kotiéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
:| Parametr ‘
I
Wytwarzane ciepio i Zuzycie energii elektrycznej na Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania
Sprav y - X o ‘
uzytkowe U BTN potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego i
‘ przy i przy 30% przy przy 30% przy przy 30% —— organiczne tlenek denki ‘
| znamionowej i Znamionowej | Znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowe;j w trybie = ali & zwiazki | Wesla 5356
| mocy { mocy mocy i mocy i mocy mocy czuwania | PM gazowe g(g) NO.
| cieplnej | cieplnej ] cieplnej | cieplnej ciepinej { cieplnej ! OGC | ’
Symbol P | P ] /. 7 lmac | elmn Pss | Espm | Esocc | Esco | Esnox |-
Cwanese | 154 | - | 85 | - « | - | 25 | 29 | 171 | 334
| Jednostka | kKW kW % % kKW | kW | kW | mgm’|mgm’ mgm’| mg/m’
Wymogi ekoprojektu: <60 | <30 | <700 | <350

") Zaswiadczenie wydaho na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 355/18-LG.
Kociol przystosowany wylacznie do pracy mocg z nominalng w instalacji z buforem cieplnym o
minimalnej pojemnosci wodnej 600 dm®.
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